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Titlul proiect/project title:

Beneficiar/recipient:

Amplasament/emplacement:

TOP PROJECTS S.R.L.

www.top-projects.ro
tel: 0749227798

Adress: str. Detunata, nr. 7, ap.18, Cluj Napoca

MENTOR CONSTRUCT SRL

Cluj Napoca, str. Traian, nr. 41, 
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Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice cu destinatie de
unitati de invatamant la gradinita Gâlgău, jud. Sălaj

jud. Salaj, com. Gâlgău, nr. 28

COMUNA GÂLGĂU, jud. Sălaj

INSTALATII ELECTRICE

IE.01

h/l= 420 / 594 (0.25m2) Allplan 2015

Auditor energetic pentru cladiri - ing. Iloaie Florin Realizare Audit Energetic pentru cladiri si Elaborare Certificat de Performanta Energetica

Proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu
Proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor
Proiectarea sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si a gazelor fierbinti...

Proiectare/executie instalatii electrice cu orice putere instalata si la o tensiune nominala de ce mult 1 kV
Autorizare C.N.S.I.P.C., Seria A, nr. 6399/2016
Autorizare C.N.S.I.P.C., Seria A, nr. 6400/2016
Autorizare C.N.S.I.P.C., Seria A, nr. 6401/2016

Aut. ANRE nr. 201811892/2018, gr. II A, II B - ing. Iloaie Florin

PROIECTANT DE SPECIALITATE / SPECIALIZED DESIGN

PROIECTANT GENERAL / GENERAL DESIGNER

PLAN PARTER

- intreruptor simplu, montat ingropat;
- intreruptor dublu, montat ingropat;
- intreruptor cap-scara montat ingropat;
- intreruptor cruce montat ingropat;

LEGENDA APARATE DE ACTIONARE/INTRERUPTOARE:

LEGENDA CORPURI DE ILUMINAT
AIL - Aparat de iluminat
01 - tip aparat de iluminat
TE - tabloul electric din care este alimentat AIL
c01 - circuitul electric aferent AIL
a1/a2 - intreruptorul pentru comanda AIL

AIL - 01
TE-c01-a1/a2

Kit ILS-3h Kit pentru iluminatul de securitate, dotat cu acumulator cu autonomie 3h
Kit ILS-1h Kit pentru iluminatul de securitate, dotat cu acumulator cu autonomie 1h

LEGENDA TIP APARAT DE ILUMINAT
01 - Aparat de iluminat cu montaj aplicat, in interior, puterea electrica 34W, 4470 lm;
02 - Aparat de iluminat cu montaj aplicat, in interior, puterea electrica 42W, 4900 lm;
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